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 IK10 SDCM<3LED
Utbytbar IP44 CRI<80100.000h

L70 DALI

OBS: All installation ska utföras av en behörig installatör
Dimbar med fram-/bakkantsdimmer. Med snabbkopplingsplint och dubbla knockouts för utanpåliggande 
kabel och vidarekoppling. Armaturen är dubbelisolerad och kan kopplas in utan jord. 
För att uppnå IP-klassning skall genomföringen i skumplast bakstycke på Athena II sitta tätt emot underlaget 
den monteras på.
Fel eller skador orsakade av felaktig installation kan påverka produktgarantin.

Ljuskälla: Utbytbar LED-modul.
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Ytterhölje kabel: Ø5-10 mm Ledararea: 0,5-2,5mm2

Skallängd ledare:5-12mm

Athena II DALI 12W, 18W, 25W

+50°C
     -
-25°C

Tryck

75mm

48mm

LED får bytas av fackman.

Drivdon får bytas av fackman.

DALI On/Off


