
Manual
Armatur med integrerad nödbelysning

Förvaringsanvisningar
Förvaras max 12 månader i temperaturer mellan +5°C till +25°C

Vid installation
Anslut kontakten för batterierna. Låt ej batterier vara inkopplade i mer än 24h utan påkopplad 
nätspänning. Det tar 20 timmar efter driftsättning för batterierna att laddas.
Anteckna datum för driftsättning på batterietiketten.

Självtest
När armaturen är ansluten till nätspänning kommer den automatiskt utföra självtestning av nöd-
belysningen. Ett snabbt funktionstest varje vecka och ett fullt varaktighetsstest (3 tim) en gång 
årligen. Vid fel så indikeras detta av en tvåfärgad LED.

Statusindikering

Information om batteri
Typ: LiFePO4
Spänning: 3.2 V
Standarder: UN 38.3 och  IEC 6213
Uppskattad livsstid: 
8 år (i temperatur <35 °C) 
4 år (i temperatur <55 °C) 
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