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Installationsinstruktion
1. Slå av nätspänning.
2. Montera armaturens bygel på bestämd position.
3. Koppla strömförsörjning ( 220-240VAC 50-60 Hz) till kontaktdon på bygel: 

N - (Noll)
- (Jord)

L - ( Fas)

Armaturen måste kopplas till permanent strömförsörjning!

4. Koppla strömförsörjningskablar (blå/brun) och jord (gul/grön) från elektronik till kopplingsplint på bygel. 
5. VI K TIGT : K oppla  batteriet till elektroniken innan nätspänningen slås på .

9. Slå på nätspänning.
10 . Tryck in reset knapp på armaturens sida i ca 5 sekunder för att aktivera elektronik.

Efter korrekt installation skall indikatorn lysa grönt!

En monterad armatur skall ha nätspänning konsta nt under 20 timmar för att ladda batterierna till fullo.

Indikeringsdiod för armaturstatus
Grön, konstant Allt OK
Grön, blinkar långsamt Nöddrift på batteribackup
Orange, konstant Test pågår
Röd, blinkar långsamt Fel på batteri
Röd, blinkar snabbt Fel på lysdioder
Röd, blinkar 1+2 ggr Fel på både batteri och lysdioder

Vid manuellt test, service eller komponentbyte
- Tryck in reset knappen för att aktivera 1 minuts ba tteritest och radera tidigare felindikation. Under batteritest 

är armaturen i nöddriftsläge.
- Elektroniken inaktiveras genom att trycka in reset knapp i ca 5 sekunde r. 
- Elektroniken aktiveras genom att trycka in reset kna pp i ca 5 sekunde r.

Självtest
Den decentraliserade armaturen är försedd med et t inbyggt självtest. Ett kort test en gång/vecka. Det korta 
testet kan även startas manuellt genom att trycka i n reset knappen på armaturens sida. Dessutom två långa 
testcykle r, 1 timme / månad och 3 timmar var sjätt e månad. Lysdioderna i armaturen övervakas konstant i 
både den dencentraliserade och den centraliserade armaturen.

Reglering av ljusstyrka
Vid behov kan ljusstyrkan sänkas till 25%, 50% alt. 75%. Regler ingen fås genom bygling av de sex fristående 
kontaktbenen, elektronikens mönsterkort är märkt för de olika n ivåerna.

- I nöddrift sätts sänkningen av ljusstyrkan ur spel och återgår till 100%. 

- Vid nöddrift vidhålls ljusstyrkan vid nivå satt vid installation.

VIKTI GT: Anpassning av ljusstyrka ska ske i samråd med utbildad personal inom området för nödbelysning. 
En nödutrymningsarmatur är en säkerhetsprodukt, säkerhet kommer  alltid i första hand.

P otential fri
Koppla elektronikens två kablar märkta potential free till övervakningsslingan.

Generell beskrivning
Ledosafe® – nödutrymningsarmatur består av en elenhet med tillhörande batteripack och elektron -
ik samt en skylt med pictogram och lysdiode r. Elektroniken har självtest av lysdioder och batteri, 
batterierna är även skyddade av ett urladdningsskydd som försäkrar en lång livslängd. 

Temperatur
Omgivningstemperaturer för armaturen kan variera mellan 0 till 50°C.

Batterier
Till Ledosafe® tillhandahålls högkvalitativa NiMh batteripack. I enlighet med EN 60598- 2-2 är 
elektroniken utvecklad för att klara kravet på 4 års livslängd 
omgivningstemperaturen. Om inte kan livslängden på battericelle rna minska.

Urladdningsskydd
Elektroniken har ett urladdningsskydd, kretsen slår av lysdiode rna när cell-spänningen fallit till 1 
Volt per cell. Kretsen bibehåller sitt inaktiva läge tills nätspänningen kommer åte r. Detta är för att 
skydda batterierna vid längre perioder av nätspänningsbortfall.

Installation
Armaturen följer EMC direktivet. En monterad armatur ska ha nätspänning konstant under 20 tim-
mar för att ladda batterierna till fullo.

VI K TIGT : K oppla batteriet till elektroniken innan nätspänning slås på.

Efter en period av 20 timmars laddning klarar armaturen nöddrift under 3 timma r.

Underhåll
Ett nödbelysningssystem bör ses över kontinuerligt i enlighet med lokala laga r.

Garanti
Ledosafe® nödutrymningsarmatur kommer med en garantitid på två å r. Garantin baseras på att 

a dokument och att armaturen har 
varit försedd med ett godkänt batteripack. Omgivningstemperatur er bör ses över noggrant så att de 

st förhållanden.

Ett batteripack har ett års garanti. De är utvecklade för att möta kravet i EN 60598- 2-22 på en livs -

Vi rekommenderar starkt att nödbelysningssystemet ses över och testas kontinuerligt för att detek -
tera eventuella briste r.

Utbytesbatterier kan, som krävs, tillhandahållas av försäljaren  av armaturen.
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Installationsinstruktion
1. Slå av nätspänning.
2. Montera armaturens bygel på bestämd position.
3. Koppla strömförsörjning ( 220-240VAC 50-60 Hz) till kontaktdon på bygel: 

                  N  - (Noll)
                   - (Jord)
                  L  - ( Fas)  

Armaturen måste kopplas till permanent strömförsörjning!

4. Koppla strömförsörjningskablar (blå/brun) och jord (gul/grön) från elektronik till kopplingsplint på bygel. 
5. VI K TIGT :  K oppla  batteriet till elektroniken innan nätspänningen slås på .

9. Slå på nätspänning.
10 . Tryck in reset knapp på armaturens sida i MINST 6 sekunder för att aktivera elektronik. 

Efter korrekt installation skall indikatorn lysa grönt!

En monterad armatur skall ha nätspänning konstant u nder 20 timmar för att ladda batterierna till fullo.

Indikeringsdiod för armaturstatus
Grön, konstant             Allt OK
Grön, blinkar långsamt    Nöddrift på batteribackup
Orange, konstant    Test pågår
Röd, blinkar långsamt Fel på batteri
Röd, blinkar snabbt      Fel på lysdioder
Röd, blinkar 1+2 ggr      Fel på både batteri och lysdioder

Vid manuellt test, service eller komponentbyte  
-  Tryck in reset knappen för att aktivera 1 minuts batteri test och radera tidigare felindikation.  Under batteritest 

är armaturen i nöddriftsläge.
- Elektroniken inaktiveras genom att trycka in reset kn app i ca 5 sekunde r. 
- Elektroniken aktiveras genom att trycka in reset knap p i ca 5 sekunde r.

Självtest
Den decentraliserade armaturen är försedd med ett inby ggt självtest. Ett kort test en gång/vecka. Det korta 
testet kan även startas manuellt genom att trycka in re set knappen på armaturens sida. Dessutom två långa 
testcykle r, 1 timme / månad och 3 timmar var sjätte må nad. Lysdioderna i armaturen övervakas konstant i 
både den dencentraliserade och den centraliserade arma turen.

Reglering av ljusstyrka

Vid behov kan ljusstyrkan sänkas till 25%, 50% alt. 75% . Regleringen fås genom att skjuta D P-omkopplaren till 
ON-läge. Kretskortet är märkt med de olika nivåerna.

Installationsinstruktion
1. Slå av nätspänning.
2. Montera armaturens bygel på bestämd position.
3. Koppla strömförsörjning ( 220-240VAC 50-60 Hz) till kontaktdon på bygel: 

N - (Noll)
- (Jord)

L - ( Fas)

Armaturen måste kopplas till permanent strömförsörjning!

4. Koppla strömförsörjningskablar (blå/brun) och jord (gul/grön) från elektronik till kopplingsplint på bygel. 
5. VI K TIGT : K oppla  batteriet till elektroniken innan nätspänningen slås på .

9. Slå på nätspänning.
10 . Tryck in reset knapp på armaturens sida i ca 5 sekunder för att aktivera elektronik.

Efter korrekt installation skall indikatorn lysa grönt!

En monterad armatur skall ha nätspänning konstant u nder 20 timmar för att ladda batterierna till fullo.

Indikeringsdiod för armaturstatus
Grön, konstant Allt OK
Grön, blinkar långsamt Nöddrift på batteribackup
Orange, konstant Test pågår
Röd, blinkar långsamt Fel på batteri
Röd, blinkar snabbt Fel på lysdioder
Röd, blinkar 1+2 ggr Fel på både batteri och lysdioder

Vid manuellt test, service eller komponentbyte
- Tryck in reset knappen för att aktivera 1 minuts batteri test och radera tidigare felindikation. Under batteritest 

är armaturen i nöddriftsläge.
- Elektroniken inaktiveras genom att trycka in reset kn app i ca 5 sekunde r. 
- Elektroniken aktiveras genom att trycka in reset knap p i ca 5 sekunde r.

Självtest
Den decentraliserade armaturen är försedd med ett inby ggt självtest. Ett kort test en gång/vecka. Det korta 
testet kan även startas manuellt genom att trycka in re set knappen på armaturens sida. Dessutom två långa 
testcykle r, 1 timme / månad och 3 timmar var sjätte må nad. Lysdioderna i armaturen övervakas konstant i 
både den dencentraliserade och den centraliserade arma turen.

Reglering av ljusstyrka
Vid behov kan ljusstyrkan sänkas till 25%, 50% alt. 75% . Regler ingen fås genom bygling av de sex fristående 
kontaktbenen, elektronikens mönsterkort är märkt för de olika n ivåerna.

- I nöddrift sätts sänkningen av ljusstyrkan ur spel och å tergår till 100%. 

- Vid nöddrift vidhålls ljusstyrkan vid nivå satt vid installation.

VIKTI GT: Anpassning av ljusstyrka ska ske i samråd med utbildad personal inom området för nödbelysning. 
En nödutrymningsarmatur är en säkerhetsprodukt, säker het kommer  alltid i första hand.

P otential fri
Koppla elektronikens två kablar märkta potential free till övervakningsslingan.

Installationsinstruktion
1. Slå av nätspänning.
2. Montera armaturens bygel på bestämd position.
3. Koppla strömförsörjning ( 220-240VAC 50-60 Hz) till kontaktdon på bygel: 

N - (Noll)
- (Jord)

L - ( Fas)

Armaturen måste kopplas till permanent strömförsörjning!

4. Koppla strömförsörjningskablar (blå/brun) och jord (gul/grön) från elektronik till kopplingsplint på bygel. 
5. VI K TIGT : K oppla  batteriet till elektroniken innan nätspänningen slås på .

9. Slå på nätspänning.
10 . Tryck in reset knapp på armaturens sida i ca 5 sekunder för att aktivera elektronik.

Efter korrekt installation skall indikatorn lysa grönt!

En monterad armatur skall ha nätspänning konstant u nder 20 timmar för att ladda batterierna till fullo.

Indikeringsdiod för armaturstatus
Grön, konstant Allt OK
Grön, blinkar långsamt Nöddrift på batteribackup
Orange, konstant Test pågår
Röd, blinkar långsamt Fel på batteri
Röd, blinkar snabbt Fel på lysdioder
Röd, blinkar 1+2 ggr Fel på både batteri och lysdioder

Vid manuellt test, service eller komponentbyte
- Tryck in reset knappen för att aktivera 1 minuts batteri test och radera tidigare felindikation. Under batteritest 

är armaturen i nöddriftsläge.
- Elektroniken inaktiveras genom att trycka in reset kn app i ca 5 sekunde r. 
- Elektroniken aktiveras genom att trycka in reset knap p i ca 5 sekunde r.

Självtest
Den decentraliserade armaturen är försedd med ett inby ggt självtest. Ett kort test en gång/vecka. Det korta 
testet kan även startas manuellt genom att trycka in re set knappen på armaturens sida. Dessutom två långa 
testcykle r, 1 timme / månad och 3 timmar var sjätte må nad. Lysdioderna i armaturen övervakas konstant i 
både den dencentraliserade och den centraliserade arma turen.

Reglering av ljusstyrka
Vid behov kan ljusstyrkan sänkas till 25%, 50% alt. 75% . Regler ingen fås genom bygling av de sex fristående 
kontaktbenen, elektronikens mönsterkort är märkt för de olika n ivåerna.

- I nöddrift sätts sänkningen av ljusstyrkan ur spel och å tergår till 100%. 

- Vid nöddrift vidhålls ljusstyrkan vid nivå satt vid installation.

VIKTI GT: Anpassning av ljusstyrka ska ske i samråd med utbildad personal inom området för nödbelysning. 
En nödutrymningsarmatur är en säkerhetsprodukt, säker het kommer  alltid i första hand.

P otential fri
Koppla elektronikens två kablar märkta potential free till övervakningsslingan.

1 2 3 4

ON

OFF
(DE FAULT)

B ATTERI PACK

Dimensioner (mm)

Model  A B  C  D E  F
20 MTR  182 100 171 80 45 67
25 MTR   212 130 261 80 45 67
35 MTR   257 175 336 80 45 67
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Dimensioner (mm)

Model A B C D E F
15 MTR 182 100 171 80 45 67
25 MTR 212 130 261 80 45 67
35 MTR 257 175 336 80 45 67

B ruks anvis ning



Teknisk speci Đ kation

Elenhet Centraliserad

Material 
Spänning 
Batteri 
Backuptid 
Självtest 

Övervakning
Reglering ljusstyrka

Skyddsklass
Energiförbrukning
Standards 

Montage 
Tillbehör 

Pictogram

Material 
Spänning 
Standards 

Ljus transmission
Luminans 

Ljuskälla 

Läsavstånd

Decentraliserad 

Stål / Aluminium 
220-240 VAC 50-60Hz 
NiMh 4,8V High Temp 1150mAh 
PU15/PU25:  3h     PU35: 1h 
Indikation genom lysdiod, test av batteri 
och lysdiode r. 1 min / vecka,1 tim / mån,
(3 tim/1 tim) / sjätte månad
PUXX - P F: Potential fri (Normal closed) 
Standard - 100%, reglerbar till 75/50/25% 
av standard värde, vid nöddrift 100% 
IP40 
1,2W - 2,0W 
EN1838 
EN60598-2-22 
EN62034 
EN50171 
Tak och vägg 
Infällningsram, Takpendel,
Vinkelfäste och Sabotageskydd 

6mm akryl 
6V 
EN1838 
ISO 3864 
92% 
Grönt - över 10cd/m2 
Vitt - över 100cd/m2 
Lysdioder (LEDs) 
LS S15 - 4 LEDs / LSD15 - 8 LEDs
LS S25 - 9 LEDs / LSD25 - 14 LEDs7
LS S35 - 15 LEDs 
20 / 25 / 35 meter 

Stål / Aluminium
220-240 VAC 50-60Hz
Centralt

Indikation genom lysdiod, endast test av lysdioder

PUX X-CEN-P F: Potential fri (Normal closed)
Stan dard - 100 %, reglerbar till 75/50/25 % av standard 
värde, vid nöddrift vidhålls nivå satt vid installation 
IP40
0,8W - 1,6W 
EN1838
EN60598-2-22
EN62034
EN50171
Tak och vägg
Infällningsram, Takpendel, 
Vinkelfäste och Sabotageskydd

6mm akryl  
6V
EN1838 
ISO 3864
92%
Grönt - över 10cd/m2
Vitt - över 100cd/m2
Lysdioder (LEDs)
LS S15 - 4 LEDs / LSD15 - 8 LEDs 
LS S25 - 9 LEDs / LSD25 - 14 LEDs7
LS S35 - 15 LEDs
20 / 25 / 35 meter

Generell beskrivning
Ledosafe® – nödutrymningsarmatur består av en elenhet med tillhörande batteripack och elektron -
ik samt en skylt med pictogram och lysdiode r. Elektroniken har självtest av lysdioder och batteri, 
batterierna är även skyddade av ett urladdningsskydd som försäkrar en lång livslängd. 

Temperatur
Omgivningstemperaturer för armaturen kan variera mellan 0 till 50°C.

Batterier
Till Ledosafe® tillhandahålls högkvalitativa NiMh batteripack. I enlighet med EN 60598- 2-2 är 
elektroniken utvecklad för att klara kravet på 4 års livslängd 
omgivningstemperaturen. Om inte kan livslängden på battericelle rna minska.

Urladdningsskydd
Elektroniken har ett urladdningsskydd, kretsen slår av lysdiode rna när cell-spänningen fallit till 1 
Volt per cell. Kretsen bibehåller sitt inaktiva läge tills nätspänningen kommer åte r. Detta är för att 
skydda batterierna vid längre perioder av nätspänningsbortfall.

Installation
Armaturen följer EMC direktivet. En monterad armatur ska ha nätspänning konstant under 20 tim-
mar för att ladda batterierna till fullo.

VI K TIGT :  K oppla batteriet till elektroniken innan nätspänning slås på.

Efter en period av 20 timmars laddning klarar armaturen nöddrift under 3 timma r.

Underhåll
Ett nödbelysningssystem bör ses över kontinuerligt i enlighet med lokala laga r.

Garanti
Ledosafe® nödutrymningsarmatur kommer med en garantitid på två å r. Där garantin för 
ALEM-09 åberopas, gäller inte förlängd garanti för ljuskälla/batteri. Garantin baseras på att 

a dokument och att armaturen har 
varit försedd med ett godkänt batteripack. Omgivningstemperatur er bör ses över noggrant så att de 

st förhållanden.

Ett batteripack/ljuskälla har ett års garanti. De är utvecklade för att möta kravet i EN 60598- 2-22
 på en livs

Vi rekommenderar starkt att nödbelysningssystemet ses över och testas kontinuerligt för att detek -
tera eventuella briste r.

Utbytesbatterier kan, som krävs, tillhandahållas av försäljaren  av armaturen.

VIKTIG INFORMATION!

-Om strömtillförseln till armaturen bryts i mer än 24 timmar måste 
batteriet kopplas ur.

-Batteriet kan allvarligt skadas om produkten frekvent och upprepat 
sätts i nödljusdrift, exempelvis under byggnadstid.  En de-centralise -
rad nödljusprodukt, inkl. version med DALI-övervakning, skall alltid 
matas via en fast laddfas! 


