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Läs mer om underhåll 
genom att skanna koden 

eller gå in på  
www.westal.se

För tillbehör se
www.westal.se
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220-240V

OBS: All installation ska utföras av en behörig installatör

Fel eller skador orsakade av felaktig installation kan påverka produktgarantin.

WLP Backlit PIR

LED ljuskälla är ej utbytbar.

Drivdon får bytas av fackman

AV

21

PÅ

Håltagning: 570x570mm
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Taköppning baserat 
på utsågning

Hålltid: Ställs in med vredet. Justering medurs ökar hålltiden, justering moturs minskar hålltiden. 
Den maximala hålltiden är 12 minuter och den minsta är 8 sekunder.  
Tidsräkningen för hålltiden startar först efter att sensorn har slagits på och initierats.

 
 
Dagsljussensor: Ställs in med vredet. Justering medurs ökar ljusgränsvärdet, justering moturs  
minskar ljusgärnsvärdet. Det maximala omgivningsljuset är 1000lux, och det lägsta är 3 lux.
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Jord
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Fabriksinställning
Detektionsområde Hålltid Dagsljussensor

100% (T) 8sek (3 LUX)

Höjd för installation: Max 6m 
Detektionsområde: Max 6m

IP20
IP40


